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      CERTIFICATE OF CONFORMITY  
 
 

1. HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATION ELECTRICAL EQUIPMENT PER US REQUIREMENTS  

2. Certificate No: FM21US0096 

3. Equipment: 
(Type Reference and Name) 
 

Type 3730-1 series TROVIS HART Positioner 

4. Name of Listing Company: 
 

Samson AG  

5. Address of Listing Company: Weismuellerstrasse 3 

Postfach 101901 
Frankfurt D60314 

Germany 
 

6. The examination and test results are recorded in confidential report number: 
 

PR459607 dated 18th October 2022 

7. FM Approvals LLC, certifies that the equipment described has been found to comply with the following 
Approval standards and other documents: 

 
FM Class 3600:2022, FM Class 3610:2021, FM Class 3611:2021, FM Class 3810:2021, 

ANSI/ISA 60079-0:2020, ANSI/UL 60079-11:2018, ANSI/UL 60079-31:2015, ANSI/ISA 61010-1:2012, 
ANSI/UL 121201:2019, ANSI/IEC 60529:2020, NEMA 250:2008 

 
8. If the sign ‘X’ is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to specific 

conditions of use specified in the schedule to this certificate. 
 

Certificate issued by:   

   
 
18 October 2022 

J. E. Marquedant 

VP, Manager - Electrical Systems 

Date 
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SCHEDULE 

 
US Certificate Of Conformity No: FM21US0096 

 

THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE 
 

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA 
T: +1 (1) 781 762 4300   F: +1 (1) 781 762 9375  E-mail: information@fmapprovals.com  www.fmapprovals.com 
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9. This certificate relates to the design, examination and testing of the products specified herein. The FM 
Approvals surveillance audit program has further determined that the manufacturing processes and quality 
control procedures in place are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved. 
 

10. Equipment Ratings: 
 
Intrinsically Safe for Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, and G hazardous (classified) 
locations in accordance with drawing EB 8484-1, Intrinsically Safe for Class I, Zone 1, Group IIC hazardous 
(classified) locations in accordance with drawing EB 8484-1; Nonincendive for Class I, II, III, Division 2, 
Groups A, B, C, D, F and G hazardous locations, indoors and outdoors (Type 4X, IP66) with an ambient 
temperature rating per the table in Section 12 below  
 

11. The marking of the equipment shall include: 
  

IS Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; T* Ta* 

IS Class I, Zone 1, AEx ia IIC T* Gb   

NI Class I, II, III, Division 2, Groups A, B, C, D, F and G; T* Ta*  

Type 4X; IP66 

For Entity and NIFW parameters – refer to document no. EB8484-1 

T* - See below 

 

12. Description of Equipment: 

 General – The TROVIS 3730-1 Positioner is a single acting positioner for attachment to pneumatic control 
valves.  The positioner mainly consists of a non-contact travel sensor system, an i/p converter and the 
electronics with the microcontroller.  The valve position is transmitted either as an angle of rotation or a 
travel to the pick-up lever, from there to the travel sensor and forwarded to the microcontroller.  The PID 
algorithm in the microcontroller compares the valve position measured by the travel sensor to the 4 to 20 
mA DC control signal issued by the control system after it has been converted by the AD converter.  In 
case of a set point deviation, the i/p converter causes the actuator to be either vented or filled with air.  As a 
result, the closure member of the valve is moved to the position determined by the reference variable.  The 
pneumatic module is supplied with supply air and the flow rate of the module’s output can be restricted by 
software 
 
Construction - The Type TROVIS 3730-1 Positioner mainly consists of the electronics part.  The parts are 
assembled in an enclosure made of aluminium die cast or stainless-steel die cast.  The enclosure has a 
cover with a polymeric inspection window.  As an alternative to the polymeric material, the window can be 
made from aluminium.  The enclosure has an ingress protection rating of Type 4X and IP66 
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Thermal Ratings: 
 

The correlation between temperature class and permissible ambient temperature range Ta is shown in 
Table 2. 
 
Table 2: 

Temperature class Permissible ambient temperature Ta 

T4 -40 °C ≤ Ta ≤ + 80 °C 

T6 -40 °C ≤ Ta ≤ + 55 °C 

 
For operation with inductive limit switches used with Imax/Ii = 52 mA and Pi = 169 mW, the 
correlation between temperature class and permissible ambient temperature range is shown 
in Table 3. 
 
Table 3: 

Temperature class Permissible ambient temperature Ta 

T4 -40 °C ≤ Ta ≤ + 70 °C 

T6 -40 °C ≤ Ta ≤ + 45 °C 

 
 
 

  
Electrical Ratings: 
 

Circuit Signal circuit Position 
transmitter 

Inductive limit 
switches 

Software limit 
switches 

Circuit no. 1 2 3 and 4 5 and 6 

Terminal no. +11 / -12 +31 / -32 +41 / -42 

and 

+51 / -52 

+45 / -46 

and 

+55 / -56 

Vmax or Ui 28 V 28 V 16 V 16 V 

Imax or Ii 115 mA 115 mA 25 mA or 52 mA 52 mA 

Pi 1 W 1 W 64 mW or 169 mW 169 mW 

Ci 16.3 nF 11.1 nF 71.1 nF 12.2 nF 

Li Negligible Negligible 100 µH Negligible 

Rated values IN = 4 mA…20 mA UN = 24 V DC * UN = 8.2 V 
Ri = 1 kΩ 

* UN = 8.2 V 
Ri = 1 kΩ 
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US Certificate Of Conformity No: FM21US0096 

 

THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE 
 

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA 
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Positioner TROVIS / 3730-1…HART 
3730-1-1300efghijklmno 
 
e = Slot B Options: 0, or 1 
f = Slot C Options: 0, 2, 3 or 4 
g = reserved: not safety relevant 
h = Electrical connection: 0 or 1 
i = Housing material: 0 or 1 
j = Cover: 1 or 2 
kl = Housing version: not safety relevant 
m = Additional Approval: not safety relevant 
n = Ship Approval: not safety relevant 
o = Permissible ambient temperature: not safety relevant 

 
 

13. Specific Conditions of Use:  

 None 
  
14. Test and Assessment Procedure and Conditions: 

 This Certificate has been issued in accordance with FM Approvals US Certification Requirements.  

  
15. Schedule Drawings 

 
A copy of the technical documentation has been kept by FM Approvals. 
 

  
16. Certificate History 

 
Details of the supplements to this certificate are described below: 
 

 Date Description 

 18th October 2022 Original Issue. 
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      CERTIFICATE OF CONFORMITY  
 
 

1. HAZARDOUS LOCATION ELECTRICAL EQUIPMENT PER CANADIAN REQUIREMENTS 

2. Certificate No: FM21CA0063 

3. Equipment: 
(Type Reference and Name) 
 

Type 3730-1 series TROVIS HART Positioner 

4. Name of Listing Company: 
 

Samson AG  

5. Address of Listing Company: Weismuellerstrasse 3 

Postfach 101901 
Frankfurt D60314 

Germany 
 

6. The examination and test results are recorded in confidential report number: 
 

PR459607 dated 18th October 2022 

7. FM Approvals LLC, certifies that the equipment described has been found to comply with the following 
Approval standards and other documents: 

 
CAN/CSA C22.2 No. 94:R2011, CAN/CSA-C22.2 No. 213:2017, CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:2019,  

CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11:2014, CAN/CSA C22.2 No. 60079-31:2015,  
CAN/CSA-C22.2 No. 60529:2016, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2012 

8. If the sign ‘X’ is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to specific 
conditions of use specified in the schedule to this certificate. 

Certificate issued by:   

   
 
18 October 2022 

J. E. Marquedant 

VP, Manager - Electrical Systems 

Date 
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Canadian Certificate Of Conformity No: FM21CA0063 

THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE 
 

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA 
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9. This certificate relates to the design, examination and testing of the products specified herein. The FM 
Approvals surveillance audit program has further determined that the manufacturing processes and quality 
control procedures in place are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved. 

10. Equipment Ratings: 
 
Intrinsically Safe for Class I, II, III Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, and G hazardous (classified) 
locations in accordance with drawing EB 8484-1 , Intrinsically Safe for Class I, Zone 1, Group IIC 
hazardous (classified) locations in accordance with drawing EB 8484-1; Nonincendive for Class I, II, III 
Division 2, Groups A, B, C, D, F, and G hazardous locations, indoors and outdoors (Type 4X, IP66) with an 
ambient temperature rating per the table in Section 12 below 
 

11. The marking of the equipment shall include: 
  

IS Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; T* Ta*  

Ex ia IIC T* Gb  

NI Class I, II, III Division 2, Groups A, B, C, D, F, G; T* Ta*  

Type 4X; IP66 

For Entity and NIFW parameters – refer to document no. EB8484-1 

T* - See below 

 

12. Description of Equipment: 

 General – The TROVIS 3730-1 Positioner is a single acting positioner for attachment to pneumatic 
control valves.  The positioner mainly consists of a non-contact travel sensor system, an i/p converter 
and the electronics with the microcontroller.  The valve position is transmitted either as an angle of 
rotation or a travel to the pick-up lever, from there to the travel sensor and forwarded to the 
microcontroller.  The PID algorithm in the microcontroller compares the valve position measured by the 
travel sensor to the 4 to 20 mA DC control signal issued by the control system after it has been 
converted by the AD converter.  In case of a set point deviation, the i/p converter causes the actuator to 
be either vented or filled with air.  As a result, the closure member of the valve is moved to the position 
determined by the reference variable.  The pneumatic module is supplied with supply air and the flow 
rate of the module’s output can be restricted by software 
 
Construction - The Type TROVIS 3730-1 Positioner mainly consists of the electronics part.  The parts 
are assembled in an enclosure made of aluminium die cast or stainless-steel die cast.  The enclosure 
has a cover with a polymeric inspection window.  As an alternative to the polymeric material, the window 
can be made from aluminium.  The enclosure has an ingress protection rating of Type 4X and IP66 
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Thermal Ratings: 
 

The correlation between temperature class and permissible ambient temperature range Ta is shown 
in Table 2. 
 
Table 2: 

Temperature class Permissible ambient 
temperature Ta 

T4 -40 °C ≤ Ta ≤ + 80 °C 

T6 -40 °C ≤ Ta ≤ + 55 °C 

 
For operation with inductive limit switches used with Imax/Ii = 52 mA and Pi = 169 mW, 
the correlation between temperature class and permissible ambient temperature range 
is shown in Table 3. 
 
Table 3: 

Temperature class Permissible ambient 
temperature Ta 

T4 -40 °C ≤ Ta ≤ + 70 °C 

T6 -40 °C ≤ Ta ≤ + 45 °C 

 
 
 

 
Electrical Ratings: 
 

Circuit Signal circuit Position 
transmitter 

Inductive limit 
switches 

Software 
limit 
switch
es 

Circuit no. 1 2 3 and 4 5 and 6 

Terminal no. +11 / -12 +31 / -32 +41 / -42 

and 

+51 / -52 

+45 / -46 

and 

+55 / -56 

Vmax or Ui 28 V 28 V 16 V 16 V 

Imax or Ii 115 mA 115 mA 25 mA or 52 mA 52 mA 

Pi 1 W 1 W 64 mW or 169 mW 169 mW 

Ci 16.3 nF 11.1 nF 71.1 nF 12.2 nF 

Li Negligible Negligible 100 µH Negligible 

Rated values IN = 4 mA…20 mA UN = 24 V DC * UN = 8.2 V 
Ri = 1 kΩ 

* UN = 8.2 V 
Ri = 1 kΩ 
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Positioner TROVIS / 3730-1…HART 
3730-1-1300efghijklmno 
 
e = Slot B Options: 0, or 1 
f = Slot C Options: 0, 2, 3 or 4 
g = reserved: not safety relevant 
h = Electrical connection: 0 or 1 
i = Housing material: 0 or 1 
j = Cover: 1 or 2 
kl = Housing version: not safety relevant 
m = Additional Approval: not safety relevant 
n = Ship Approval: not safety relevant 
o = Permissible ambient temperature: not safety relevant 

 
 

 

  
13. Specific Conditions of Use:  

 None 
  
14. Test and Assessment Procedure and Conditions: 

 This Certificate has been issued in accordance with FM Approvals Canadian Certification Scheme.  

  
15. Schedule Drawings 

 
A copy of the technical documentation has been kept by FM Approvals. 
 

  
16. Certificate History 

 
Details of the supplements to this certificate are described below: 
 

 Date Description 

 18th October 2022 Original Issue. 
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Anhang A (Konfigurationshinweise)

16	Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.1	Codeliste

Werte in eckigen Klammern [...] entsprechen der Werkseinstellung.

Code Anzeige, Werte Beschreibung

P0 Betriebsanzeige mit 
Grundinformationen

Die Ziffernanzeige zeigt beim initialisierten Stellungsregler die 
Ventilstellung in % an.
Durch Drücken von  wird die Stellung des Hebels zur Mittelstel-
lung in Winkelgrad angezeigt. 

P1 Leserichtung Leserichtung des Displays wird um 180° gedreht.

P2 Konfigurationsfreigabe
LOCK/[OPEN]

Freigabe für Änderung von Parametern. Nach 5 min. ohne Be-
dienhandlung wechselt der initialisierte Stellungsregler von OPEN 
zu LOCK.

P3 Sicherheitsstellung
[ATO]/ATC

Unter Berücksichtigung des Ventiltyps und der Wirkrichtung des 
Antriebs ist die Sicherheitsstellung zuzuordnen:
ATO (Air to open): Stelldruck öffnet, z. B. für Ventil mit Sicherheits-
stellung „Ventil geschlossen“.
ATC (Air to close): Stelldruck schließt, z. B. für Ventil mit Sicher-
heitsstellung „Ventil geöffnet“.

	Î Änderung erfordert Neu-Initialisierung!

P4 Stiftposition
[35]

Abtaststift je nach Ventilhub/-winkel bei der Montage in die richti-
ge Stiftposition einsetzen (vgl. Kap. „Montage”).
Einstellungen: 17/25/[35]/50/70/100/200/300 mm; 90°

	Î Änderung erfordert Neu-Initialisierung!

P5 Nennbereich
[MAX]

Der Einstellbereich ist in 0,5-mm-Schritten je nach eingestellter 
Stiftposition wählbar:
17 von 3,5 bis 17,5 mm, alternativ MAX
25 von 5,0 bis 25,0 mm, alternativ MAX
35 von 7,0 bis 35,0 mm, alternativ MAX
50 von 10,0 bis 50,0 mm, alternativ MAX
70 von 14,0 bis 70,0 mm, alternativ MAX
100 von 20,0 bis 100,0 mm, alternativ MAX
200 von 40,0 bis 200,0 mm, alternativ MAX
300 von 60,0 bis 300,0 mm, alternativ MAX
Bei 90° nur Maximalbereich, wenn P4 = 90°
(MAX = maximal möglicher Hub)

	Î Änderung erfordert Neu-Initialisierung!

Info
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Code Anzeige, Werte Beschreibung

P6 Kennlinie
[0] bis 8

Kennlinienauswahl (vgl. Kap. 16.2):
0/1/2 bei Hubventilen, 0 bis 8 bei Schwenkantrieben (P4 = 90°)
0 linear
1 gleichprozentig
2 gleichprozentig invers
3 Stellklappe linear
4 Stellklappe gleichprozentig
5 Drehkegelventil linear
6 Drehkegelventil gleichprozentig
7 Kugelsegmentventil linear
8 Kugelsegmentventil gleichprozentig

P7 Sollwert
[4-20]/SRLO/SRHI

4-20: Normalbetrieb 4 bis 20 mA
Für Split-Range-Betrieb:
SRLO: unterer Bereich 4 bis 11,9 mA
SRHI: oberer Bereich 12,1 bis 20 mA

P8 Bewegungsrichtung 
w/x
[>>]/<>

Bewegungsrichtung der Ventilstellung x zum Sollwert w: 
>> (steigend/steigend) oder <> (steigend/fallend)

P9 Verstärkung KP
25/[50]/75/100

Bei der Initialisierung des Stellungsreglers wird die Verstärkung auf 
den gewählten Wert eingestellt. SAMSON empfiehlt folgende Ein-
stellung:
Kp = 25: Antriebsgröße 120 cm²
Kp = 50: Antriebsgröße >120 cm²
Kp = 75: Antriebsgröße ≥355 cm²
Kp = 100: Antriebsgröße ≥1400 cm²

Wenn Schwingungen auftreten, kann der Kp-Wert verringert wer-
den. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer Ein-
schraubdrossel.

P10 Regelverhalten
[PID]/PD

Der I-Anteil in den Regelparametern ist abschaltbar.

P11 Druckbegrenzung
ON/[OFF]

Der Stelldruck kann maximal den Wert des angelegten Zuluftdrucks 
annehmen [OFF] oder, falls die maximale Antriebskraft zu Beschä-
digungen am Ventil führen kann, auf ca. 2,4 bar begrenzt werden 
[ON].

P12 Endlage w <
[ON]/OFF

Untere Dichtschließfunktion:
Nähert sich w bis 1 % an den Endwert, der zum Schließen des 
Ventils führt, wird der Antrieb spontan vollständig entlüftet 
(bei ATO: Air to open) oder belüftet (bei ATC: Air to close).
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Code Anzeige, Werte Beschreibung

P13 Endlage w >
ON/[OFF]

Obere Dichtschließfunktion:
Nähert sich w bis 99 % an den Endwert, der zum Öffnen des Ven-
tils führt, wird der Antrieb spontan vollständig belüftet (bei ATO: 
Air to open) oder entlüftet (bei ATC: Air to close).

P14 Software-Grenzkontakt 
Schaltmodus
[NO.NO]

Schaltmodus der Software-Grenzkontakte 1 (GK1) und 2 (GK2) im 
angesprochenen Zustand (bei initialisiertem Stellungsregler)
	− Ex-Ausführung nach EN 60947-5-6:

NO.NC: GK1 leitend GK2 sperrend
NO.NO: GK1 leitend GK2 leitend
NC.NC: GK1 sperrend GK2 sperrend
NC.NO: GK1 sperrend GK2 leitend

	− nicht Ex-Ausführung:

NO.NC: GK1 leitend GK2 sperrend
NO.NO: GK1 leitend GK2 leitend
NC.NC: GK1 sperrend GK2 sperrend
NC.NO: GK1 sperrend GK2 leitend

Bei nicht initialisiertem Stellungsregler entsprechen die Signalzus-
tände der Software-Grenzkontakte dem nicht angesprochenen Zu-
stand.
Wenn kein mA-Signal an den Klemmen 11/12 anliegt, schalten 
beide Software-Grenzkontakte auf den Zustand „sperrend“.

P15 Software-GK 1 Schalt-
schwelle
–20 bis 120 % [2 %]

Software-Grenzwert 1 wird, bezogen auf den Arbeitsbereich, an-
gezeigt oder kann geändert werden (Schrittweite 0,5 %).
Bei Unterschreiten des Werts schaltet der Kontakt in den ange-
sprochenen Zustand (Code P14).

P16 Software-GK 2 Schalt-
schwelle
–20 bis 120 % [98 %]

Software-Grenzwert 2 wird, bezogen auf den Arbeitsbereich, an-
gezeigt oder kann geändert werden (Schrittweite 0,5 %).
Bei Überschreiten des Werts schaltet der Kontakt in den angespro-
chenen Zustand (Code P14).

P17 Software-GK Test Ausführbare Testfunktion der Software-Grenzkontakte 1 und 2.
Zum Ausführen des Tests  3 s gedrückt halten, dann SLS1 für 
den Test von Software-Grenzkontakt 1 wählen oder SLS2 für den 
Test von Software-Grenzkontakt 2. Mit  bestätigen, der ausge-
wählte Kontakt wird dann fünfmal geschaltet.
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Code Anzeige, Werte Beschreibung

P18 Stellungsmelder
[>>]/<>

Einstellung der Wirkrichtung des Stellungsmelders:
Die Wirkrichtung gibt ausgehend von der Schließstellung die Zu-
ordnung Hub/Drehwinkel zum Ausgangssignal des Stellungsmel-
ders an.
Der Arbeitsbereich des Ventils wird als Stromsignal mit dem Wer-
tebereich 4 bis 20 mA abgebildet. Über- bzw. Unterschreitungen 
können in den Grenzen 2,4 bis 21,6 mA dargestellt werden.
Ist der Stellungsregler nicht mit elektrischer Hilfsenergie versorgt 
(Signal <3,8 mA), beträgt das Ausgangssignal <1,4 mA und im 
nicht initialisierten Zustand 3,8 mA.

P19 Störmeldefunktion
[NO]/HIGH/LOW

Das Ausgangssignal des Stellungsmelders wird unabhängig von 
der Ventilstellung ausgegeben und  kann für den Fall einer Stör-
meldung folgendermaßen eingestellt werden:
NO: kein Signal
HIGH: Signal = 21,6 ± 0,1 mA
LOW: Signal = 2,4 ± 0,1 mA

P20 Stellungsmelder Test
–10,0 bis 110,0 %

Ausführbare Testfunktion des Stellungsmelders:
Werte, bezogen auf den Arbeitsbereich, von –10,0 bis +110,0 % 
können in 0,5-%-Schritten eingegeben werden.
Zum Starten des Tests  3 s gedrückt halten, dann Prozentwert 
wählen und bestätigen.

P21 Anzeige Sollwert w Bei initialisiertem Stellungsregler:
Zeigt den externen Sollwert in 0 bis 100 % entsprechend 4 bis 
20 mA. Durch Drücken von  wird der intern eingestellte 
Sollwert im Stellungsregler angezeigt (eingestellter Sollwert in 0 
bis 100 % entsprechend Code P7 und P8).
Bei nicht initialisiertem Stellungsregler:
Zeigt den externen Sollwert in 0 bis 100 % entsprechend 4 bis 
20 mA.

P22 Initialisierung starten Start der Initialisierung durch Drücken von . Die Initialisierung 
kann durch Drücken von  abgebrochen werden, das Ventil 
wechselt dann in die Sicherheitsstellung, wenn bisher keine gültige 
Initialisierung vorhanden war. Wenn bereits eine gültige Initialisie-
rung vorhanden war, wechselt der Stellungsregler zurück in den 
Regelbetrieb mit den alten Parametern.
Nach einer Stromunterbrechung während der Initialisierung läuft 
der Stellungsregler mit den Werten der letzten Initialisierung (falls 
vorhanden) wieder an.
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Code Anzeige, Werte Beschreibung

P23 Nullpunktabgleich star-
ten

Start des Nullpunktabgleichs durch Drücken von . Der Abgleich 
kann durch Drücken von  abgebrochen werden, das Ventil 
wechselt dann wieder in den Regelbetrieb.
Nach einer Stromunterbrechung während des Nullpunktabgleichs 
läuft der Stellungsregler mit den letzten Nullpunktwerten wieder an.
Hinweis: Solange der Fehler E1 ansteht, kann kein Nullpunktab-
gleich gestartet werden.

P24 Handbetrieb Eingabe des Sollwerts durch Drehen von .

P25 Reset Parameter werden auf Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Regelbetrieb ist nur nach erneuter Initialisierung möglich.

P26 Neustart Der Stellungsregler wird kurzeitig aus- und wieder eingeschaltet. 
Abgleichwerte bleiben dabei erhalten. Nach einem Neustart setzt 
der Stellungsregler den Regelbetrieb fort.

P27 Firmwareversion Installierte Firmwareversion wird angezeigt. Durch Drücken von 
 werden die letzten vier Ziffern der Seriennummer angezeigt.
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16.2	Kennlinienauswahl
Im Folgenden sind die unter Menüpunkt 8.1.9 wählbaren Kennlinien grafisch dargestellt.

Die individuelle Definition der Kennlinie (benutzerdefinierte Kennlinie) kann nur über eine Be-
diensoftware (z. B. SAMSON-Software TROVIS-VIEW oder DD/DTM/EDD) erfolgen.

Info

Linear

0

50

100

0 50 100

Hub/Drehwinkel [%]

Sollwert [%]

0

50

100

0 50 100

Hub/Drehwinkel [%]

Sollwert [%]

Gleichprozentig

0

50

100

0 50 100

Hub/Drehwinkel [%]

Sollwert [%]

Gleichprozentig invers














	1	Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen
	1.1	Hinweise zu möglichen schweren Personenschäden
	1.2	Hinweise zu möglichen Personenschäden
	1.3	Hinweise zu möglichen Sachschäden
	1.4	Gesonderte Hinweise zum Explosionsschutz
	1.5	Warnhinweise am Gerät

	2	Kennzeichnungen am Gerät
	2.1	Typenschild
	2.2	Optionen
	2.3	Artikelcode

	3	Aufbau und Wirkungsweise
	3.1	Zusatzausstattung
	3.1.1	Optionen

	3.2	Anbauvarianten
	3.3	Konfiguration mit TROVIS-VIEW
	3.4	Technische Daten
	3.5	Maße in mm
	3.6	Befestigungsebenen nach VDI/VDE 3845 (September 2010)

	4	Lieferung und innerbetrieblicher Transport
	4.1	Lieferung annehmen
	4.2	Stellungsregler auspacken
	4.3	Stellungsregler transportieren
	4.4	Stellungsregler lagern

	5	Montage
	5.1	Einbaubedingungen
	5.2	Montage vorbereiten
	5.3	Stellungsreglerwelle verdrehen
	5.4	Hebel und Stiftposition einstellen
	5.4.1	Hubtabellen

	5.5	Volumendrossel einbauen
	5.6	Stellungsregler anbauen
	5.6.1	Direktanbau
	5.6.2	Anbau nach IEC 60534-6
	5.6.3	Anbau an Mikroventil Typ 3510
	5.6.4	Anbau nach VDI/VDE 3847-1
	5.6.5	Anbau nach VDI/VDE 3847-2
	5.6.6	Anbau nach VDI/VDE 3845
	5.6.7	Umkehrverstärker bei doppeltwirkenden Antrieben
	5.6.8	Anbau von Stellungsreglern mit Edelstahl-Gehäuse
	5.6.9	Federraumbelüftung bei einfachwirkenden Antrieben

	5.7	Pneumatische Anschlüsse herstellen
	5.7.1	Pneumatische Hilfsenergie
	5.7.2	Stelldruckanschluss
	5.7.3	Stelldruckanzeige
	5.7.4	Zuluftdruck

	5.8	Elektrische Anschlüsse herstellen
	5.8.1	Leitungseinführung mit Kabelverschraubung
	5.8.2	Elektrische Hilfsenergie
	5.8.3	Schaltverstärker nach EN 60947-5-6

	5.9	Zubehör

	6	Bedienung
	6.1	Dreh-/Druckknopf
	6.2	Display

	7	Inbetriebnahme und Konfiguration
	7.1	Konfiguration zum Ändern von Parametern freigeben
	7.2	Parameter netzausfallsicher speichern
	7.3	Sicherheitsstellung eingeben
	7.4	Stellungsregler initialisieren
	7.5	Weitere Einstellmöglichkeiten
	7.5.1	Stiftposition eingeben
	7.5.2	Nennbereich einstellen
	7.5.3	Kennlinie einstellen
	7.5.4	Bewegungsrichtung eingeben
	7.5.5	Stelldruck begrenzen

	7.6	Schaltpunkte der optionalen Grenzkontakte einstellen
	7.6.1	ZU-Stellung einstellen
	7.6.2	AUF-Stellung einstellen


	8	Betrieb
	8.1	Leserichtung des Displays ändern
	8.2	Betriebsart wechseln
	8.2.1	Regelbetrieb (Automatikbetrieb)
	8.2.2	Handbetrieb

	8.3	Nullpunktabgleich durchführen
	8.4	Stellungsregler zurücksetzen (Reset)
	8.5	Stellungsregler neustarten (Boot)

	9	Störungen
	9.1	Fehler erkennen und beheben
	9.1.1	Fehlercodes zurücksetzen

	9.2	Notfallmaßnahmen durchführen

	10	Instandhaltung
	10.1	Deckelfenster reinigen
	10.2	Firmware updaten
	10.3	Stellungsregler periodisch prüfen

	11	Außerbetriebnahme
	12	Demontage
	13	Reparatur
	13.1	Ex-Geräte instand setzen
	13.2	Geräte an SAMSON senden

	14	Entsorgung
	15	Zertifikate
	16	Anhang A (Konfigurationshinweise)
	16.1	Codeliste
	16.2	Kennlinienauswahl

	17	Anhang B
	17.1	Service
	17.2	Informationen für das Verkaufsgebiet im Vereinigten Königreich


